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LIEFUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIIOS
BIURAS

Zirmiiny g. 106, Vilnius
B 8(5)2325287

L( Vandens tyrimai

BANDYA1al

)
ISOAELC (718 Ne. LAL7601 |

Tyrimy protokolas Nr. 230228M V065 | Eminio gavimo data: 2023-02-28 | ID 67052
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Paémimo data

l Objektas J GreZinys (punktas) |

Kybartai, Raudonény g. 28 | 5 | 2023-02-28

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

f Analité | mg/l | mg-ekv./l | Analizés metodas
Anijonai
Fluoridas, F- 0.37 0.019 LST EN ISO 10304-1:2009
Chloridas, CI 7.9 0.223 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 17.2 0.358 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* | 91.3 | 3.97 | LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Permanganato indeksas 1.71 mg O/1 LST EN ISO 8467:2000
Boras, B 0.39 mg B/ LST ISO 9390:1998 ™
Cianidas, CN" <0.01 mg CN-/1 LSTISO 6703-1:1998 ™
Bromatai BrOs <0.005 mg/1 SVP 7.2-1:2019™
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy poky<iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
| Spalva 6 mg/l Pt (=410 nm) LSTEN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, zymimas (<..).

N-neakredituotas analizés metodas.
% : /,J%Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené
Ly TVIRTINU
/

Direktorius
Valdas Simgikas

Tyrimy protokola parengé

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leid¥iama tik su UAB , Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2023-03-13)



£0-£0-£207 seigonsed sejoxojoid a1
sej3leq SeWA L, NULHNS |, [BWLIK) SUSPUBA“ gY[] 1S 31 BwelZpre] nuidnep siunep kjoyojoid hwik g semed oang syoy ‘MU werjo) runAyre; ‘siepa(qo sreyn ns 1 fisns eye)nzey

.w>o_Nox ejuejor b
elojonpeae
jonp va _m%.kcze._@ /

NNLIMIAL, 4

SBNIQUIIS Sep[eA SNLIORPIL] 98uared kjoyojoid hwmk

"(SIN-DD-SH) B1Uy93) SOfIoYa[UT SOAPISSIIA SUIIEIS IT [WINLIOPYRIOP sofinawoxnyads
hisewr ns gfieidorewonys hinp yuefopneu sepoiojy — ol uspuea sewieisnu hrur3un( hruruesio hiye  -9q4yoy suspueA 810Z:56507 OS] :Sepojou sozZI[euy

"(*>) seunwiAz “eqrI owA)eISNU Zn STUSIZBWIL ‘SRR [NZaY

00> 00> 020> 0C0> 0C°0> 020> 00> 8C 70 £T S 8T '3 huguopney ‘reireqAy
(80d) (0.L) (vOa) SBULIOJ seuejowW seuejow SBULIOJ
seuajo SBU9)o seue)}o S - | i o R sepungd seppplqo
sofgoenay | Joyouy | somorq-ze Id QIPIOIYD | Jojyorpworyg T01YD ere(q
1/ reurdun( reruruaorey oueyy [/87 (Tewiiojorey) Terurdun( rEIUTUSTO[BY OUBIOIN ©1o1A owruded OIUIBQIA

(IVITINEANVAVITONY IVININIDOTVH) IVINIONNS IVININVOYO SOV T HIILLSI AfANHANVA.

wWoo [rew3@)NqsAseIs ‘997088198 | ,SAuspueA oxrequn(, gv) :SeAoyesz)
8T-T0-£T0T ®Biep owlAeg oruruy | SQOAINSZZOET "IN Se[oyo0id hurif |

ﬁ L8TSTET(S) @ snIuMIA ‘90 3 hunuury

1WA} suapuep V




MUWININS | IBWIAY SUspueA “

BAOjZ0) ejuejop

elojon
} uwsmva smsmtsxs.ﬁ

ANILIIAL

7,

SEYIQIIS Sep[eA  SnLIORII

[slemists !

suspuep«
!

,Mw\»/ avn

/Mvé/

&S
CEE wo\ﬂ...\

X
.rrrrl..ll..l.\\

W
%)

€0-£0-£70C seisonted sejoxojod a1 seiBreq sewlk ],

€V 1S 313 BURIZPIS] NuiSnep stwiep gjosojord hwriA [, *senes oanq sjoy ‘Tniurwg wenjo) [unAyie) ‘stepyalqo srepm ns i d(isns repeynzay

98uared joxojoid hwuik ],

"(SIN-0D~SH) B1uy0a1 softoxalur SIAPIOSIIA SQUIEIS I IUNLIOINAISP SO (Lnowopjads hisew ns

TBUSZUSQ[IROWILL] ~G°C*T I -H°7°] — GIALL

liyesdojewoiyd hfnp juelopneu sepojsiy — sfKuspuea sewesnu hrurgun{ hruruesio hope '9q40y suepueA 8107:56507 OSI :Sepojow sozijeuy

"(>) sewtwAz ‘bqLI OWAIBISNU ZN SIUSSZBW ‘SBIRYNZOY

0c0> | 0z0> [ 00> [ 0c0> | 0C0> | 0c0> | 0C0> |sceoec| s 8¢ '3 huouopney ‘reneqly
/31 sepung sepplqo
eums ‘3ue BUINS i TRUA[ISY] seudzueg seusnjoy, || sérazuag e
huneulory AL : -urar -d -ma ©191A owIwed OIUIFIIN

(IVITINAANVAVITONY IVINLLVINOUV) TVINIONL IVININVOYUO SOMVT AJILLST AL ANHANV A

woo [reWS®GSASeIS ‘997088198 |, SAuspuea oxzeqins, v SBAONESZN
8C-C0-€C0T E1Ep OwlAe3 ofurT | S9OANSTTOET IN Sejoxojoid hwnik

L8TSTEL(S)S B

sniuftp ‘901 *3 hunuury

[RUWIIA) SUBpUEBA V




( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 230228MV065 | Eminio gavimo data: 2023-02-28 | ID 67052
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Pesticidy analizés vandenyje rezultatai

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data
Kybartai, Raudonény g. 28 5 2023-02-28
Analité Nustatyta verté pg/L | Nustatymo riba pg/L
Heksachlorbenzenas (HCB) <0.01 0.01
Alfa-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Beta-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01 ]
Delta-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Gama-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Heptachloras <0.01 0.01
Aldrinas <0.01 0.01
Izodrinas <0.01 0.01
Cis heptachloro epoksidas (B) <0.01 0.01
Trans heptachloro epoksidas (A) <0.01 0.01
Dieldrinas <0.01 0.01
Endrinas <0.01 0.01
4,4°- Metoksichloras <0.01 0.01
Pesticidy suma <0.01 0.01

Verté, maZesné uZ nustatymo ribg, Zymima (<...).

Analizés metodas: LST EN ISO 6468:2000 Vandens kokybé. Tam tikry
chlororganiniy insekticidy, polichlordifenily ir chlorbenzeny nustatymas. Dujy
chromatografijos metodas, ekstrahuojant skys¢iu (ISO 6468:1996)

\\
A\

A
Tyrimy protokolg parengg ;éﬁhemiké analitike Justina Smilgiené
* &
/
TVIRTINU
Direktorius

Valdas Sim&ikas

Rezultatai susij¢ tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2023-03-02)




J ( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 230228M V065 | Eminio gavimo data 2023-02-28 | ID 67052
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Tyrimo rezultatai
Policikliniy aromatiniy angliavandeniliy Koncentracija vandenyje

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data
Kybartai, Raudonény g. 28 ) 230228
Analite Nustatyta verté . [/1 Nustatymo riba
Fluorantenas <0.005 0.005
Benzo(b)fluorantenas <0.002 0.002
Benzo(k)fluorantenas <0.002 0.002
| Benzo(a)pirenas <0.002 0.002
Benzo(g,h,i)perilenas <0.005 0.005
Indeno(1,2,3-cd)pirenas <0.005 0.005
SUMA: <0.005

Verté, maZesné uz nustatymo riba, Zymima (<...).

Analizés metodas : LST EN ISO 17993:2004 Vandens kokybé. 15 policikliniy aromatiniy
angliavandeniliy (PAA) nustatymas vandenyije efektyvios skys&iy chromatografijos metodu, taikant
fluorescencinj aptikima, atlikus skystinj skysio ekstrahavimag (ISO 17993:2002)

Tyrimy protokolg parengé 7 chemiké-analitiké Justina Smilgiené

tyrimai®

Y *
.‘.\_‘

TVIRTINU
Direktorius
Valdas Simé&ikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam eminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai® sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruogtas (2023-03-08)



( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 230822MV301 | Eminio gavimo data; 2023-08-22 | ID 73645
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

[ Objektas | GrezZinys (punktas)

Paémimo data

Kybarty k. Raudonény g 28 20

2023-08-22

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

L Analité [ mg/l f mg-ekv./l | Analizés metodas |
' Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokygiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 |
| Spalva 6 mg/l Pt (A=410 nm) | LST EN ISO 7887:2012 J

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parenge é =

TVIRTINU

Direktorius
Valdas Simé&ikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB »Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2023-09-04)

‘ "analitiké Edita Pusvagkiené



Patvirtinta
UAB ,, Taurages vandenys* direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS«
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 23-201
2023 m. baland#io 07d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I3duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaidius 1
Meéginio registracijos Nr. 541
Meéginiy gavimo data: 2023.04.04
Méginiy paémimo vieta (adresas): Kybartai, Raudonény g. 28
Tyrimo atlikimo data: 2023.04.07
Meginiy aprasymas: Geriamas vanduo Meéginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meginys paimtas i§ ; vidaus tinklai
(ivado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI
[ Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas LeidZiamas kiekis | Rasta* |
|| vandens kiekis | (pagal HN 24:2023) ‘
| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI —
| 1. Zamine lazdelé (E coli) LSTEN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 [ <1 '|
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 [ 100 ml 0 <1 |
3. Zaminiai enterokokai | LSTENISO 789922001 | 100 ml |' 0 =<1 i
F. Kolonijas sudarangiy | LST EN ISO 62222001 r 1 ml ' Priimtinas vartotojui ir be " Neaptikta |
vienety skaiius | J nebiidingy pokytiy
CHEMINIAI TYRIMAI
%.1' Amonis LST ISO 7150-1:1998 | mg/1 |— 0,5 | <0,05
2. Bendroji geleZis LST 1SO 6332:1995 ‘ mg/1 [ 0,2 ‘ 0,05 ‘
3. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 [ us cm-1 |I 2500 TV 639 ﬂ
4.pH | LSTISO 4316:2012 | | 6,5-9,5 7,71
5. Nitratai | LST EN ISO 7890-3:1998 [ mg/l l' 50 [ 709 ]
| 6. Nitritai | LST EN 26777:1999 | mgn / 0,5 | 001 |

Atskiros io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bati kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susij¢ tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2023 ,»Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos ved¢ja Agneé Struzeckiené

Tel. Nr. 8-446-61206 C\\@W




Patvirtinta

UAB ,,Taurages vandenys™ direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2023 m. kovo 10 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 392

Meéginiy gavimo data: 2023.03.07
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Kybartai, Raudonény g. 28
Tyrimo atlikimo data: 2023.03.10
Méginiy aprasymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Meéginys paimtas i§

vidaus tinklai
(ivado, vidaus krano, greZinio, $ulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Atestavimo pazymejimas Nr LPL-6

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 23-136

[§duotas 2014.09.29

Meéginiy paémeéjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavard¢)
TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas | Leidziamas kiekis Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN 24:2023)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdele (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranciy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skaitius nebadingy pokydiy
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 <0,05
2. Bendroji geleZis LST ISO 6332:1995 mg/] 0,2 0,04
3. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 658
4. pH LST ISO 4316:2012 6,5-9,5 7,69
5. Nitratai LST EN ISO 7890-3:1998 mg/1 50 <0,05
6. Nitritai LST EN 26777:1999 mg/l 0,5 0,01

Atskiros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bati kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2023 , Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja: WS I\
Tel. Nr. 8-446-61206 e

Agné Struzeckiené




