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( Vandens tyrimai

& 8(5)2325287 N

Y LIETUVOS
.o e . \'/ i /‘ NACIONALINIS
Zirmuny g. 106, Vilnius ; A ARKREDITACNOS
ANDYMAI

BIURAS

\

Iq\\

I\{)l"l RS Nr. LA 1160

Tyrimy protokolas Nr. 230207MV038 | Eminio gavimo data: 2023-02-07 | ID 66514
UZzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data

Lybiskiy vanden. 6 2023-02-07
Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/l | mg-ekv./l [ Analizés metodas
Anijonai
Fluoridas, F- 0.33 0.017. LST EN ISO 10304-1:2009
Chloridas, CI 4.7 0.133 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 4.6 0.096 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na' [ 156 [ 6.79 | LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo

vienetai

Permanganato indeksas 0.98 mg O/1 LST EN ISO 8467:2000
Boras, B 0.63 mg B/1 LST ISO 9390:1998 ™
Cianidas, CN~ <0.01 mg CN-/1 LST ISO 6703-1:1998 ™
Bendr. organiné anglis 3.9 mg/l LST ISO 8245:2003 ™
Bromatai BrOs <0.005 mg/1 SVP 7.2-1:2019
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™

nebiidingy pokyéiy

Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be

LST EN 1622:2006 ™

nebiidingy pokydiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 6 mg/l Pt (A=410 nm) [ LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, ymimas (<...).

N-neakredituotas analizés metodas.

/ﬂg:- (/0(\\

7 on 6\

i Wi UAB AR\

\:Vandens \ /
ai
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Tyrimy protokola parengé ég Chemikeé-analitiké Virginija Jakubauskiené

TVIRTINU R

O ey N\\ﬁ‘ Direktorius &

Valdas Simé&ikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2023-02-28)
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€ Vandens tyrima Zirmany g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 230207M V038 | Eminio gavimo data: 2023-02-07 | ID 66514
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Pesticidy analizés vandenyje rezultatai

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data
Lybiskiy vanden. 6 2023-02-07
Analité Nustatyta verté pg/l. | Nustatymo riba pg/L
Heksachlorbenzenas (HCB) <0.01 0.01
Alfa-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Beta-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Delta-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Gama-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Heptachloras <0.01 0.01
Aldrinas <0.01 0.01
Izodrinas <0.01 0.01
Cis heptachloro epoksidas (B) <0.01 0.01
Trans heptachloro epoksidas (A) <0.01 0.01
Dieldrinas <0.01 0.01
Endrinas <0.01 0.01
4,4°- Metoksichloras <0.01 0.01
Pesticidy suma <0.01 0.01

Verte, maZesné uz nustatymo riba, Zymima (<...).

Analizés metodas: LST EN ISO 6468:2000 Vandens kokybé. Tam tikry
chlororganiniy insekticidy, polichlordifenily ir chlorbenzeny nustatymas. Dujy
chromatografijos metodas, ekstrahuojant skys¢iu (ISO 6468:1996)

Tyrimy protokolg parengé. (themiké analitike Justina Smilgiené

TVIRTINU

Direktorius
Valdas Simé&ikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai® sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruodtas (2023-02-27)




« Vandens tyrimai Zirmiing g. 106, Vilnius 8 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 230207MV038 | Eminio gavimo data 2023-02-07 | ID 66514
UZzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Tyrimo rezultatai
Policikliniy aromatiniy angliavandeniliy koncentracija vandenyje

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data
Lybiskiy vanden. 6 230207
Analite Nustatyta verté > | - Nustatymo riba
Fluorantenas <0.005 0.005
Benzo(b)fluorantenas <0.002 0.002
Benzo(k)fluorantenas <0.002 0.002
Benzo(a)pirenas <0.002 0.002
Benzo(g,h,i)perilenas <0.005 0.005
Indeno(1,2,3-cd)pirenas <0.005 0.005
SUMA: <0.005

Verté, maZesné uZ nustatymo ribg, Zymima (<...).

Analizés metodas : LST EN ISO 17993:2004 Vandens kokybé. 15 policikliniy aromatiniy
angliavandeniliy (PAA) nustatymas vandenyje efektyvios skys&iy chromatografijos metodu, taikant
fluorescencinj aptikima, atlikus skystinj skyséio ekstrahavima (ISO 17993:2002)

chemikeé-analitike Justina Smilgiené

Tyrimy protokola pareng%

TVIRTINU i
Direktorius - __\/
Valdas Sim¢ikas W

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruoitas (2023-02-27)




( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 230905MV325 | Eminio gavimo data: 2023-09-05 | ID 74497
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Lybiskiai Stoties g. 4 21 2023-09-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analite | mg/l ] mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy pokydiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 8 mg/l1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...). /Qﬁ‘%\“_{ e
I Lag
I 'l/”Va ndens
Tyrimy protokolg parengé W .\ [yChemike-analitike Edita Pusvaskiené

TVIRTINU [
Direktorius
Valdas Simcikas

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruo3tas (2023-09-11)




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 23-823
2023 m. spalio 27 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragg. Atestavimo pazyméejimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 1820
Meéginiy gavimo data: 2023.10.24
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Lybiskiai, Stoties g. 4
Tyrimo atlikimo data: 2023.10.27
Méginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§ ; vidaus tinklai
(ivado, vidaus krano, gre¢Zinio, $ulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavard¢)

TYRIMO REZULTATAI _
Tyrimai atlikti pagal ' Tiriamas Leidziamas kiekis Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN 24:2023)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

| 3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1l
4. Kolonijas sudaranéiy | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skaiCius l nebidingy pokytiy |
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 681
2.pH LSTISO 4316:2012 | 6,5_-9,5 §,15

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai* nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja: )
Tel. Nr. 8-446-61206 T

Agné Struzeckiené



Patvirtinta
UAB ,,Taurages vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 23-70
2023 m. vasario 10 d.

Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I§duotas 2014.09.29

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 243

Meginiy gavimo data: 2023.02.07
Méginiy paémimo vieta (adresas): Lybiskiy vandenvieté
Tyrimo atlikimo data: 2023.02.10
Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Meéginys paimtas i§

grezinys

(ivado, vidaus krano, greZinio, $ulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)
TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN 24:2023) |
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zaminé lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 [ ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skai&ius nebldingy pokytiy
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 0,23
2. Bendroji geleZis LST ISO 6332:1995 mg/l 0,2 0,14
3. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 ps cm-1 2500 649
4. pH LSTISO 4316:2012 6,5-9,5 7,98
5. Nitratai LST EN ISO 7890-3:1998 mg/1 50 9,3
6. Nitritai LST EN 26777:1999 mg/l 0,5 <0,01 |

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali buti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes
reikalavimai nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206
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