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( Vandens tyrimai

Zirmiiny g. 106, Vilnius

& 8(5)2325287 “,

LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACUOS
BIURAS

BANDYMAT

1SOAKC 17028 Nr. LA.176-01

Tyrimy protokolas Nr. 230228MV065 | Eminio gavimo data: 2023-02-28 | ID 67053
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data
Venslovigkiai, Kartupény g. 36 6 2023-02-28

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/1 | mg-ekv./1 l Analizés metodas
Anijonai
Fluoridas, F- 0.39 0.021 LST EN ISO 10304-1:2009
Chloridas, CI 13.0 0.367 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 44.5 0.926 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* 1 160 | 6.96 | LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo

vienetai

Permanganato indeksas 1.81 mg O/1 LST EN ISO 8467:2000
Boras, B 0.70 mg B/l LST ISO 9390:1998 ™
Cianidas, CN- <0.01 mg CN-/1 LST ISO 6703-1:1998 ™
Bromatai BrOs” <0.005 mg/1 SVP 7.2-1:2019®

Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be
nebiidingu pokydiy

LST EN 1622:2006 ™

Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be
nebudingy pokyciy

LST EN 1622:2006 ™

Drumstumas

<0.1 NTU

LST EN ISO 7027-1:2016 ™

Spalva

6 mg/l Pt (A=410 nm)

LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

N-neakredituotas analizés metodas.

Tyrimy protokola parengé

(o)
«5‘/\0
& uas \G

RESH
* 5

/ '%Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené

(,,Vandens |
\ tyrimai ,;i! TVIRTINU
> Direktorius
A Valdas Siméikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leid¥iama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2023-03-13)
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! € Vandens tyrimai Zirmany g. 106, Vilnius 8 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 230228MV065 | Eminio gavimo data: 2023-02-28 | ID 67053
UzZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Pesticidy analizés vandenyje rezultatai

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data
Vensloviskiai, Kartupény g. 36 6 2023-02-28
Analité Nustatyta verté pg/L. | Nustatymo riba pg/L
Heksachlorbenzenas (HCB) <0.01 0.01
Alfa-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Beta-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Delta-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Gama-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.01 0.01
Heptachloras <0.01 0.01
Aldrinas <0.01 0.01
Izodrinas <0.01 0.01
Cis heptachloro epoksidas (B) <0.01 0.01
Trans heptachloro epoksidas (A) <0.01 0.01
Dieldrinas <0.01 0.01
Endrinas <0.01 0.01
4,4~ Metoksichloras <0.01 0.01
Pesticidy suma <0.01 0.01

Verté, mazesné uZ nustatymo riba, Zymima (<...).

Analizés metodas: LST EN ISO 6468:2000 Vandens kokybé. Tam tikry
chlororganiniy insekticidy, polichlordifenily ir chlorbenzeny nustatymas. Dujy
chromatografijos metodas, ekstrahuojant skys&iu (ISO 6468:1996)

Tyrimy protokola parengé hemike analitiké Justina Smilgiené

»Vandens
tyrimai“

b3
VIENIDS

TVIRTINU
Direktorius
Valdas Siméikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruoStas (2023-03-02)



( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 230228MV065 | Eminio gavimo data 2023-02-28 | ID 67053
UzZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Tyrimo rezultatai
Policikliniy aromatiniy angliavandeniliy koncentracija vandenyje

Objektas Grezinys (punktas) Pa¢mimo data
Vensloviskiai, Kartupény g. 36 6 230228
Analite Nustatyta verté : \ - Nustatymo riba
Fluorantenas <0.005 0.005
Benzo(b)fluorantenas <0.002 0.002
Benzo(k)fluorantenas <0.002 0.002
Benzo(a)pirenas <0.002 0.002
Benzo(g,h,i)perilenas <0.005 0.005
Indeno(1,2,3-cd)pirenas <0.005 0.005
SUMA: <0.005

Verte, mazesné uz nustatymo ribg, Zymima (<...).

Analizeés metodas : LST EN ISO 17993:2004 Vandens kokybé. 15 policikliniy aromatiniy
angliavandeniliy (PAA) nustatymas vandenyje efektyvios skys€iy chromatografijos metodu, taikant
fluorescencinj aptikima, atlikus skystinj skys¢io ekstrahavimg (ISO 17993:2002)

Tyrimy protokola pareng%—- chemiké-analitiké Justina Smilgiené
tyrimai®

Nk

X
RNVILNIVS

TVIRTINU

Direktorius
Valdas Simdikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruostas (2023-03-08)




Laboratorijos adresas:

Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS¥*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 23-137
2023 m. kovo 10 d.

Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 393

Meéginiy gavimo data: 2023.03.07
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Vensloviskiai , Kartupény g. 36
Tyrimo atlikimo data: 2023.03.10
Méginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§ vidaus tinklai

(jvado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Atestavimo paZzymeéjimas Nr LPL-6

I§duotas 2014.09.29

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)
TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN 24:2023)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml ! 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudarandiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml | Priimtinas vartotojui it be | Neaptikta
vienety skai&ius nebidingy pokyZiy
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 0,37
2. Bendroji geleZis LST ISO 6332:1995 mgl 0,2 0,09
3. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 733
4. pH LST ISO 4316:2012 6,5-9,5 8,05
5. Nitratai LST EN ISO 7890-3:1998 mg/1 50 <0,05
6. Nitritai LST EN 26777:1999 mg/l 0,5 <0,01

Atskiros io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali buti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Radiacinés saugos centras
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BANDYMAL
ISONEC 17025

LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACLIOS
BIURAS

Nr. LANL06S

TriCio aktyvumo koncentracijos bandymo protokolas

Nr. T-2023-711
I$davimo data 2023-09-19
Uzsakovas UAB ,Jurbarko vandenys*

UZsakovo adresas

Muitinés g. 1, LT-74106 Jurbarkas

Bandomujy

objekty pristatymo

data

Taikytas metodas

2023-09-14

LST EN 1SO 9698:2019 Vandens kokybé. Tritis. Tyrimo metodas skai¢iuojant blyksnius

skystyje (ISO 9698:2019).
Naudota jranga Skyscio scintiliacijos skaitiklis Quantulus 1220-003, Nr. 2200324, kalibravimo data: 2021-11-29
Kintamo tiirio automatinis dozatorius pipeté ,Transferpette” Nr. 12A4162; kalibravimo data:
2022-06-27.
Bandomieji _ )
objektai Geriamasis vanduo
Bandymo atlikimo ~ Radiacinés saugos centras, Kalvarijy g. 153, Vilnius
vieta
Bandymo rezultatai
Eil. | Bandomasis objektas, kaip nurodyta uzsakovo | TriGio aktyvumo Matavimo .
Nr. J praSyme " koncentrac%ja, Bafl | protokolo Nr. Matavimo data
1. | Pagaltuonys, Saltuonos g. 4 1,2+0,6 TRIM2354 2023-09-17
2. | Rutkiskiai, Saltuonos g. 12 <0,9 TRIM2354 2023-08-17
3. | Tamosiai, Liepy g. 10 <0,9 TRIM2354 2023-09-17
4. | Vensloviskiai, Kartupény g. 36 <0,8 TRIM2354 2023-09-17
5. | Jurbarkas, darzelis-mokykla "AZuoliukas" 1,9+0,6 TRIM2354 2023-09-17
6. | Pilies I k., Vyiény g. 39 <0,9 TRIM2354 2023-09-17
7. | Zindaigiai, Vilties g. 24 <0,9 TRIM2354 2023-09-17
8. | Vilniskiai, Vidaujos g. 2 <0,9 TRIM2354 2023-09-17
9. | VadZgirys, Darguzio g. 20 1,0£0,6 TRIM2355 2023-09-18
10. | Pavidaujys, Vilties g. 7 <0,9 TRIM2355 2023-09-18
11. | Pupkaimis, Pupkaimio g. 18 3,3£0,7 TRIM2355 2023-09-18
12. | Pasnietalys, Pasnietalio 9. 8 2,720,6 TRIM2355 2023-09-18
13. | Stakiai, Senoji g. 14 <0,9 TRIM2355 2023-09-18
14, | Pauliai, Pauliy g. 2 1,0+0,6 TRIM2355 2023-09-18
Kalvarijy g. 153, LT-08352 Vilnius Bandymy rezultatai susije tik su bandomaisiais objektais, kuriuos
Kodas 193288633 pristaté uzsakovas.
tel. (8 5) 236 1936, faks. (8 5) 276 3633 Protokolas gali buti dauginamas tik pilnai. Norint dauginti atskiras
jo dalis, biitina gauti ratiSka Radiacinés saugos centro leidima, 1lapasi§ 2

el. p. rsc@rsc.lt, hitp:/fwww.rsc.It.

RSC/REI KV/leidimas 9/2019-09-16/keitinys 32/2021-09-30/REI-B-49
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BANDYMAI
JSONEC 17025 e BrYLAOLOGS
Visuminio alfa ir visuminio beta aktyvumo koncentracijos
bandymo protokolas
Nr. AB-2023-723
|8davimo data 2023-09-25

Uzsakovas UAB ,Jurbarko vandenys*
UZsakovo adresas Muitinés g. 1, LT- 74106 Jurbarkas
Bandomojo objekto  2023-09-14
pristatymo data
Taikytas metodas LST EN 1SO 9696:2018 en “Vandens kokybé. Visuminis alfa aktyvumas. Storasluoksnio Saltinio
metodas” (1ISO 9696:2017)
LST EN iSO 9697:2019 en “Vandens kokybé. Visuminis beta aklyvumas. Bandymo metodas
naudojant storasluoksnj Saltin{" (ISO 9697:2018)
Naudota jranga Zemo fono alfafbeta skaitikliy sistema IN20/82-82, Nr.81, kalibruota 2023-08-17 naudojant Pu239
(alfa) ir Sr90 (beta) etaloninius Saltinius, pagamintus CERCA's Radioactivity Standards Laboratory
(LEA) Prancizijoje.
Analitinés svarstyklés, modelis AEA-220A, serija Nr.164110422, kalibruotos 2021-04-26.
Stiklinis graduotas cilindras “Simax‘, Nr.R.2744 .3, kalibruotas 2019-07-26.
Bandomasis Geriamasis vanduo i§ vandenviediu, nurodyty adresu Zemiau
objektas
Bandymo vieta Radiacinés saugos centras, Kalvarijy g. 153, LT-08352 Vilnius
Bandymo rezultatai
Eil. | Bandomojo objekto Visuminio alfa Visuminio beta aktyvumo | Visuminio beta Bandymo
Nr. | apradymas kaip aktyvumo koncentracija (be aktyvumo koncentracija | data
nurodyta uzsakovo koncentracija, Bg/l 3H,9K,22Rn ir jo skilimo | (be 3H,22Rn ir jo
prasyme _ roduktu), Bg/l skilimo produkty), Bafl
1. | PaSaltuonys, Saltuonos 0,022+ 0,0057 0,038 £ 0,0014 0,130,012 2023-09-20
g. 4 (Még. Nr. 01)
2. | Rutkigkiai, Saltuonos g. maziau uz 0,0073 0,016+ 0,0006 0,190,013 2023-09-20
12 (Még. Nr. 02)
3. | Tamosiai, Liepy g. 10 maziau uz 0,0078 0,0081 + 0,0003 0,39 £ 0,016 2023-09-20
(Még. Nr. 03)
4. | Venslovikiai, maziau uz 0,0079 0,045+ 0,0019 0,37 £ 0,016 2023-09-20
Kartupény g. 36 (Még. .
Nr. 04)
5. | Jurbarkas, darzelis- maziau uz 0,0077 0,0063 + 0,0003 0,28 +0,016 2023-09-20
mokykla ,AZuoliukas*
(Még. Nr. 05)
6. | Pilies 1k, Vytény g. 39 0,012+ 0,0052 0,0058 + 0,0002 0,061 + 0,012 2023-09-20
Kalvarijy g. 153, 08352 Vilnius Bandymo rezultatai susije tik su bandomaisiais objektais, kuriuos
Kodas 193288633 pristaté uzsakovas.
Tel. (8-5) 236 19 34, Faks. (8-5) 276 36 33
Internetas www.rsc.It Protokolas gali biiti dauginamas tik pilnai. Norint dauginti atskiras jo 1 lapas
dalis, biitina gauti raétiskg Radiacinés saugos centro leidima, i§2

RSC/REI KV/leidimas 9/2019-09-16/keitinys 32/2021-09-30/REI-B-49



